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Base Case- Power and Heat Only (CHP):

Temel Senaryo 

Toparlanma Endeksi: 1

ηI 0.85

ηII 0.50

ψR 0.65
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CASE 1- CHP and Absorption Chiller (ABS):Tri-generationÜÇLÜ ÜRETİM:TEMEL SENARYO

Toparlanma Endeksi: 1.3

ηI 0.75

ηII 0.35

ψR 0.45
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Case 2-CHP+ORC+ADS (Adsorption Chiller)
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Toparlanma Endeksi: 1.4

ÜÇLÜ ÜRETİM: ORC ve ADS



Case 3-CHP+ORC+GSHP+ADS
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ψR 0.70
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Toparlanma Endeksi: 1.6

ÜÇLÜ ÜRETİM: ORC, GSHP ve ADS



ηI 0.70

ηII 0.55

ψR 0.60

BIG

Elektroliz H2

Yakıt Pili

Enerji Depolama

ADS

Toparlanma Endeksi: 1.7

ÜÇLÜ ÜRETİM: HİDROJEN, YAKIT PİLİ ve ADS



Conclusion

Göreceli 

Büyüklükler

CO2

Maliyet

1. Yasa Verimi

Toparlanma Endeksi

2 Yasa Verimi

ÜÇLÜ ÜRETİM: HANGİSİ? KARARI SİZLER VERİN
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VERİ MERKEZLERİ



VERİ MERKEZLERİ

ALIŞILMIŞ VERİ MERKEZİ

Modüler Veri Merkezi
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YENİLENEBİLİ

R ENERJİ

PUE YERİNE RUE

Tüketilen enerjinin kaynağını, nasıl dönüştürülüp 

veri merkezinde nerelerde kullanıldığını sorgular.

RUEX RUE nin ekserji tabanlısıdır.



ODTÜ MATPUM 

BİNASI

ÖRNEK PROJE
AB FP6 HEGEL ÇOKLU ÜRETİM SİSTEMİ

ADS KIZILAY AŞI BİNASI
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SOĞUTMA SUYU 
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Yakıt ve Yenilenebilir Harmanlı Üçlü Üretim



ÜÇLÜ ÜRETİM

ENERJİ DEPOLAMASININ ÖNEMİ



HESAP ÖRNEKLERİ
1-kojenerasyon
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HESAP ÖRNEKLERİ
2-İleri Düzey Üçlü Üretim
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